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12000l olietank

Eksisterende eltavle 

24V

Sikkerhedsafbryder 3P+N 25A 

Nøgleafbryder med GK afgang 1P 16A 230V

24V power supply LS Control ES 497 

For tilslutning af ventilationsanlæg 
Placering koordineres med VVS eprenør 

For tilslutning af pumper 
Placering koordineres med VVS eprenør 

For tilslutning af spjælmotorer og co2 følere 
Placeres så vidt muligt skjult i loftsrum eller lign. 
230V forsynes fra ny gruppe i eksisterende hovedtavle 
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