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Avannaata Kommunia

Renovering af tag på Prinsesse Margrethe Skolen i Upernavik

Hovedprojekt
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Pumpesignatur:

P1 Alpha2 25-60 130

P2 Alpha2 25-60 130

P3 Alpha2 25-60 130

Note:

Denne tegning er kun gældende for VVS-installationer.

Se tegning V04.01 og V04.02 for føring af varmerør i bygningerne.
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