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Kanal føres langs loft

Tilsluttes
eksisterende
kanal i tagrum

3 stk. indblæsningsriste

A113879-001

EDP

EDP
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1:50

V(57)300

Forvaltning for Anlæg & Miljø
Avannaata Kommunia - Uummannaq

B-1600 Dr. Ingrids Børnehave, Uummannaq
Renovering og ombygning af ventilationsanlægget
Fælles opholdsrum. Plan og snit

2018.09.03

50 - 100 m3/h 50 - 100 m3/h 50 - 100 m3/h

Note:  
Både kanal og riste leveres hvidlakerede

Placering af føler aftales
nærmere med tilsynet


