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V(57)400

Forvaltning for Anlæg & Miljø
Avannaata Kommunia - Uummannaq

B-1600 Dr. Ingrids Børnehave, Uummannaq
Renovering og ombygning af ventilationsanlægget
Ventilationsrum. Plan og snit
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Placering af indtag/afkast tilpasses på
stedet således, at man genanvender de
eksisterende gennemføringer

Indblæsning

Udsugning

Eksisterende
varmerør

Note
Blandesløjfer for FVF og EVF er ikke vist. Disse udføres/placeres under hensyn til fremtidig betjening og servicering. EVF er indbygget i
aggregatet.


