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Renovering og ombygning af ventilationsanlægget
1. sals plan. Ventilation
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Ventilationsrum
Se tegn. nr. V(57)400
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SYMBOLER:

Eksisterende udsugningskanal

Eksisterende indblæsningskanal

Ny kanal

Kanal som demonteres

Områder, hvor der sker ændringer i eksist. kanalsystem

NOTE:

I enkelte rum byttes der om på indblæsning og udsugning. Afgreninger afprpppes.

Eksisterende og nye spjæld er ikke vist. Der henvises til eksisterende ventilationsdiagram,
tegning nr. I 307 samt det nye principdiagram V(57)401.

Samtlige nye kanaler  samt de kanalstykker, hvor der blev foretaget ændringer varme- og
brandisoleres. Kanaler mellem modul 1-13 varmeisoleres og kanaler mellem modul 13 - 29
brandisoleres
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